Varnostni napotki
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Naprave ne uporabljajte v blizini virov toplote, kot so npr. ogenj ali grelna telesa.

Izogibajte se stiku naprave s katero koli teko¢ino. Naprave ne potapljajte vvodo in je ne
zmocite. Naprave ne uporabljajte v deZzevnem ali vlaznem okolju.

Naprave ne uporabljajte v okolju z mocnim staticnim nabojem/magnetnimi polji.

Naprave na noben nacin in v nobenem primeru ne razstavljajte in je ne prebadajte s kakrsnimi
koli predmeti.

Izogibajte se uporabi Zic ali drugih kovinskih predmetov, ki lahko povzrocijo kratek stik.

Ne uporabljajte neoriginalnih komponent, delov ali dodatkov. Ce morate zamenjati katero koli
komponento, rezervni del ali dodatno opremo, se posvetujte z uradnimi sluzbami podjetja in
pridobite ustrezne informacije.

Pri uporabi naprave dosledno upostevajte temperaturo delovnega okolja, navedeno v teh
navodilih za uporabo.

Ce je temperatura previsoka, lahko pride do pozara ali eksplozije; ¢e je temperatura prenizka,
se lahko ucinkovitost naprave znatno zmanjSa ali pa le-ta celo preneha delovati.

Na napravo ne zlagajte ali polagajte tezkih predmetov.

Med uporabo naprave na noben nacin in nikoli ne omejujte delovanja ventilatorja.

Naprava naj ne bo izpostavljena udarcem, padcem ali moc&nim tresljajem. V primeru mocnega
zunanjega udarca napravi takoj izklopite napajanje in jo prenehajte uporabljati.

PrepriCajte se, da je naprava med transportom dobro pritrjena. Tako preprecite nezelene
tresljaje in udarce.

Ce vam naprava med uporabo po nesreéi pade vvodo, jo na varen nadin postavite na varno
odprto mesto in se je izogibajte, dokler se popolnoma ne posusi.

PosusSene naprave ne smete ve¢ uporabiti in jo morate ustrezno zavreci v skladu s spodnjim
poglaviem »Uni¢enje dotrajane napravex.

Ce se naprava vhame, priporoéamo, da uporabite gasilne aparate v naslednjem vrstnem redu:
voda ali vodna megla, pesek, protipozarna odeja, suh prah in na koncu gasilni aparat na
ogljikov dioksid.

S suho krpo oc€istite umazanijo na prikljuckih naprave.

.Napravo postavite na ravno in ¢vrsto povrsino. Tako se boste izognili poSkodbam zaradi

morebitnega padca naprave.

Ce je naprava prevrnjena in resno poskodovana, jo takoj obrnite na pravo stran. Napravo z
baterijami postavite na odprto mesto in zagotovite, da v blizini ni vnetljivih snovi in ljudi.
Napravo zavrzite v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.

Poskrbite, da naprava ne bo v dosegu otrok in hisnih ljubljenckov.

Napravo hranite na suhem in zratnem mestu.

Priporocljivo je, da v okoljih z visoko vlago (na primer ob morju ali vodnih poteh) uporabljate
vreCke za zasc¢ito pred vlago. Tako preprecite morebitne okvare zaradi prekomerne
izpostavljenosti naprave v vlaznih okoljih.

Ce je v napravo zasla voda, je ne smete ponovno uporabiti ali vklopiti. Prosimo, da pred
dotikom naprave poskrbite za zas¢ito pred elektricnim udarom. Nato napravo prestavite na
varno, vodotesno in odprto mesto.

Ko koncate, se takoj obrnite na sluzbo za pomoc¢ uporabnikom.

Te naprave ni priporo¢eno uporabljati za napajanje medicinske opreme za nujne primere,
povezane z osebno varnostjo, kot so npr. medicinski ventilatorji (bolniSni¢na razlic¢ica CPAP z
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neprekinjenim pozitivnim tlakom v dihalnih poteh), umetna plju¢a (ECMO z ekstrakorporalno
membrano) in podobne naprave. UpoStevajte zdravnikova navodila in se posvetujte s
proizvajalcem glede omejitev uporabe opreme.

Ce se naprava uporablja za napajanje splosne medicinske opreme, neprestano spremljajte
stanje napajanja ter zagotovite, da priklju¢enim napravam ne zmanjka energije.

Med uporabo lahko naprave za napajanje povzroc¢ajo elektromagnetna polja, ki imajo vpliv na
normalno delovanje medicinskih vsadkov ali osebne medicinske opreme, kot so sréni
spodbujevalniki, polzevi vsadki, slusni aparati, defibrilatorji in podobno.

Ce se naprava uporablja za napajanje tovrstne medicinske opreme, se obrnite na proizvajalca
in se pozanimajte o kakrsnih koli omejitvah glede uporabe takSne opreme.

Ti ukrepi so bistveni za zagotavljanje varne razdalje med napravo in medicinskimi vsadki (kot so
npr. sréni spodbujevalniki, polzevi vsadki, slusni aparati, defibrilatorji itd.).

Ko je na prenosni baterijski hranilnik v obi¢ajnem nacinu priklju¢en hladilnik, lahko nihanja
elektriGne energije povzrodijo, da se hranilnik samodejno izklopi. Pri prikljucitvi hladilnika, v
katerem so shranjena zdravila, cepiva ali drugi dragoceni predmeti, je priporocljivo, da v
aplikaciji nastavite AC izhod na »Vedno vklopljeno«. To pomaga vzdrzevati neprekinjeno
napajanje in zagotavlja varno in ucinkovito stanje porabe energije.

Unicenje dotrajane naprave

. Ce razmere dopus$éajo, se prepricajte, da so baterije popolnoma izpraznjene, preden jih

odvrzete v namenski zabojnik za recikliranje baterij.

Naprava vsebuje baterije s potencialno nevarnimi kemikalijami, zato jo je strogo prepovedano
odvreci v obi¢ajne smetnjake. Za ve€ podrobnosti upoStevajte lokalne zakone in predpise o
recikliranju in odlaganju izrabljenih baterij.

Ce baterij ni mogoce v celoti izprazniti zaradi okvare naprave, jih ne zavrzite neposredno v
Skatlo za recikliranje baterij.

V takem primeru se za nadaljnjo obdelavo obrnite na profesionalno podjetje za recikliranje
baterij.

Prekomerno izpraznjene baterije, ki jih ni ve¢ mogoc¢e napolniti, zavrzite.
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